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229 2 ; l Rozvodnd siet . 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C
V54 29/44 Lo : 1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S
1 Ochrana pri poruche : samoginngm odpojenim nap@jania
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H® = \ S SPP2 Pripojkovd istiaca skriia na stlp "HASMA” typ SPP2 — C IV P21, IP44/IP2X (alebo ekvivalent)
— f T ‘ ._® LED svietidlo "LAMBERGA” typ XTB 2 C27-0360-T45, 17,6W, 2159Im/2700K, IP66 (alebo ekvivalent)
\‘ ~ ‘ l na stoZiari "ELV Produkt” fyp STK 76/60/3PK12 (alebo ekvivalent)
\ 7L 22 9/ 769 A ‘ L S4 Ozna&enie osvetlovacieho bodu v tejto lokalite
229 ‘ 1 78420000 'l@) 229/45 ~ Kébel rozvodu VO, uloZeny chrani¢ke FXKVR 50
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. Poznamka
l | ' 1. Pre osvetlenie komunikGcie bude pouZity 6m pozinkovanj kuZelovy stoZiar s prirubou "ELV Produkt” typ STK 76/60/3PK12
(alebo ekvivalent). Na vrchole stoZiara bude priamo osadené svietidlo.
b 2. Pre stoZiare budi zriadené betdnové zdklady s rozmermi 0,5x0,5x1,5m. Do kaZdého zdkladu bude zabudovany
l zdkladovy rogt "ELV Produkt” typ ZR 1-5 (alebo ekvivalent), o ktory bude stoZiar ukotveny.
3. StoZiare budd vybavené stoZiarovymi svorkovnicami "ROSA” typ TB—1 (alebo ekvivalent), do ktorjch bude zapojeny napdjaci kébel.
‘ V§vod pre svietidlo bude prevedny &nrou HOSW-F 3G1,0 a isteny bude poistkou DO1/2A v prisludnej svorkovnici.
N 4. Rozvod VO bude prevedeny kdblom AYKY—J 4x16, ktory bude zatiahnuty do chrdnitiek FXKVR 50, uloZenych na dne ryhy.
NS l Pri krizovani komunikacie bude vzdialenost medzi povrchom vozovky a hornou hranou chrangky min. 1000mm,
© pri uloZeni vo volnom teréne bude tato vzdialenost min. 700mm.
E ‘ 5. Napdjaci kdbel bude do drieku stoZiara vtiahnuty cez rirku FXP50, osadend do zdkladov kazdého stoZiara, pri¢om rlrky
X l budi osadené z dvoch strdn v smere kdblovej trasy. Obidve rirky budd zalstené do rirky #100mm s dlzkou 400mm,
vedenej vertikéine v osi zdkladu.
\ Ny 6. Spolu s napdjacim kablom bude v celej dizke kéblovej trasy na dne vykopu uloZeny aj uzemiovaci pdsik FeZn 30/4mm,
N na ktory budi pomocou svoriek SP1, 2x SRO3 a uzemiiovacieho vodi¢éa FeZn 810mm pripojené stoZiare osvetlenia.
229/55 l ! 209 . © Uzemiovcl pasik FeZn 30/4mm bude pomocou dvojice svoriek SRO2 pripojeny aj na uzemfiovaciu ststavu distribugne] siete.
o 47 229/7 é 7. Kablova ryha bude zasypand vytaZenou zeminou, zhutnenou na hodnotu E., min. 30MPa
! 58 N 229 27 8. Ochrana osdb pred nebezpednym dotykovym a krokovym napdtim polas birky bude pri stoZiarov zabezpetend dostato&nou
l ! rezistivitou vrchného podloZia do vzdialenosti 3m od stoZiara v mieste beZného vyskytu os6b. Rezistivita je vytvorend
‘ Zivien§m povrchom vozovky s hribkou min. 5cm.
Co 229 46 VSetky stoZiare zdrover budd vybavené vystraZznymi $titkami, upozorfiujlcimi na toto nebezpeZenstvo.
‘ 9. Novy rozvod VO v tejto lokalite bude napojeny z existujlceho stoZiara VO pri RD &.83.
l ! Pre tento d&el bude na existujicom stoZiari cca 1m nad terénom osadend skrifia SPP2, ktord bude kablom AYKY-J 4x16
L ? %4 ! napojend zo stoZiarovej svorkovnice existujlceho stoZiara.
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